
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%#/02/*%#4 

TEKNĶK ķARTNAME 
 

 

 

 

 

 

   

  PRJS  21.04.2013 01  



 

 

 

DOKÜMAN "e,'e,%2e 

Dok¿man Adē EcoProject Teknik ĸartnamesi 

Tanēm  

Doküman No  PRJS 21.04.2013 01 Revizyon No  1.0 

Dosya Adē  

Sayfalar   Oluĸturulma tarihi  

 

 

No Tarih  Deĵiĸlik Dosya adē 

1.0  18.04.2013 Dok¿man oluĸturuldu.  

    

    

    

   



 

eKe.$%+e,%2 

 

Doküman Bilgileri  ................................ ................................ ................................ ......................  2 
Ķ­indekiler ................................ ................................ ................................ ................................ . 3 
1.  GĶRĶķ ................................ ................................ ................................ ..............................  4 
2.  TEKNĶK ķARTNAME ................................ ................................ ................................ .........  4 
3.  Ķstasyon yazēlēmē dosya formatē ................................ ................................ ......................  5 

3.1. XML Dosya YAPISI ................................ ................................ ................................ ..........  5 
3.1.1. ¥rnek XML Dosyasē ................................ ................................ ................................ .......  5 
3.1.2. XML Veri Deseni ................................ ................................ ................................ ...........  6 

4.  MERKEZĶ SIZINTI VE ANALĶZ MOD¦LLERĶ ................................ ................................ ....  8 
4.1. Konu ................................ ................................ ................................ ..............................  9 
4.2. Akaryakēt Tanklarēnda Sēzēntē Neden Tespit Edilmeli ................................ ...........................  9 
4.3. Blok Diagram ï Tank Duraĵan Dºnem ................................ ................................ ............  10 
4.4. Blok Diagram ï Tesisat ka­aklarē, satēĸ envanter deĵiĸimi ................................ .................  10 
4.5. Verilerin Gºsterimi ve Raporlanmasē ................................ ................................ ................  13 

4.5.1. Monitºr Plus ekranēna giriĸ ................................ ................................ ..........................  13 
4.5.2. Sēzēntē Analizi Kokpit Ekranē................................ ................................ ..........................  13 
4.5.3. Kokpit Ekranē ................................ ................................ ................................ ..............  14 
4.5.4. Analiz Durumu ................................ ................................ ................................ ...........  14 
4.5.5. G¿nl¿k Kayēp Analizi (Ķstasyon Adetine gºre) ................................ ...............................  15 
4.5.6. Ticket Ķĸlemi (Kayēplarēn otomatik olarak Ticket a­ēlmasē) ................................ ..............  19 

5.  Sonuç  ................................ ................................ ................................ ............................  22  
 

 

 

 



Tanēm  

Doküman No  PRJS 21.04.2013 00 Revizyon No  1.0 

Dosya Adē EcoProject(SIR)_Teknik_Sartname_V10 

Sayfalar  23 Oluĸturulma tarihi 12.04.2013 

 

 

TURPAK Elektromanyetik Yakēt Ķkmal Sistemleri Ticaret A.ķ.  Sayfa 4 / 23 

 

 

 

 

1.  'e2e§ 

Bu dºk¿manda, istasyon sēzēntē analizi ve merkezi stok yºnetimi yazēlēmēnēn(Dºk¿manda 

EcoProject adē ile tanēmlanmēĸtēr) teknik ĸartnamesi ve ek olarak uygulamanēn ­alēĸma presipleri aĸaĵēdaki 
ana maddeler altēnda a­ēklanmēĸtēr. 

¶ Uygulama genel ­alēĸma yazēlēm ve donanēm gereksinimleri. 

¶ Uygulama istasyon otomasyonu veri gereksinimleri ve yöntemleri. 

¶ Merkezi analiz ve raporlama yazēlēmē mod¿l ve yºntemleri. 

2.  4%+.e+ §!24.!-% 

 

Merkezi istasyon sēzēntē analizi yazēlēmē EcoProjectôin ihtiya­ duyduĵu teknik gereksinimler aĸaĵēda 
belirtilmiĸtir. 

 

¶ Istasyonlardan merkez SIR yazēlēmēna aĸaĵēda ñĶstasyon yazēlēmē dosya formatēò 

baĸlēĵēnda belirtilmiĸ format ve metod ile istasyon tank tanēm, tank konfig¿rasyon, tank 
envanter, tank dolum, tank alarm ve tank satēĸ verilerinin merkez  ofis yazēlēmēna günlük 

olarak gönderilmesi gerekmektedir. 
 

¶ Ķstasyonlarēn oluĸturacaklarē veri paketlerinin gºnderileceĵi bir ftp sunucu olmalēdēr. Bu ftp 

sunucusunda istasyon verilerinin saĵlēklē alēnabilmesi i­in en az 5 GB sabit disk alanē 

olmalēdēr. Bu ftp sunucusu EcoProject merkezi yazēlēmēnēn ­alēĸacaĵē sunucu ¿zerinde 
olabildiĵi gibi tamamiyle ayrē bir sunucuda olabilir.  

 
¶ EcoProject merkezi yazēlēmēnēn ­alēĸacaĵē merkezi bir sunucu sistemi gerekmektedir. 

 

o Merkezi sunucu bilgisayarē  fiziksel bir sunucu olabileceĵi gibi sanal bir sunucuda 

olabilir. 
o Eco project yazēlēmē minimum donanēm ihtiya­larē 

Á 32 veya 64 bit Intel Pentium Xeon tabanlē veya eĸdeĵer iĸlemci 
Á 6 GB hafēza 

Á 80 GB sabit disk alanē 
o EcoProject yazēlēmēnēn ­alēĸacaĵē sunucu iĸletim sistemi ve yazēlēm gereksinimleri 

Á 32/64 bit Microsoft Windows 2003 veya yukarē sunucu iĸletim sistemi 

Á Microsoft IIS 7 veya yukarēsē uygulama sunucu yazēlēmē 
¶ EcoProject merkez yazēlēmē .net framework ¿zerinde geliĸtirilmiĸ 

ve IIS uygulama sunucusu tarafēnda istemcilere sunulan bir web 

yazēlēmēdēr. EcoProject merkez yazēlēmē halihazērda baĸka 
uygulamalar tarafēndan kullanēlan IIS sunucusuna y¿klenebilir 

yada yeni bir IIS sunucusunada yüklenebilir. 

Á Microsoft .Net framework 4.0 veya yukarēsē .net framework yazēlēmē 
Á Microsoft SQL Server 2008 veya yukarē veritabanē sunucusu 
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¶ EcoProject merkez yazēlēmē istasyonlardan gelen verilerin 

depolanmasē ve analizlerin oluĸturulmasē i­in yēllēk 80 GB veri 
gerekmektedir. SQL Sunucusu EcoProject i­in atanmēĸ sunucuda 

kurulacak ise bu rakam sunucu sabit disk alanēna eklenmelidir. 
¶ Ķlgili sunucu istasyonlarēn veri gºndereceĵi ftp sunucusuna yada alanēna eriĸebilmelidir.  

FTP sunucusu EcoProject yazēlēmēnēn ­alēĸacaĵē sunucuyada y¿klenebilir ancak bu 

durumda sabit disk alanē en az 5 GB arttērēlmalēdēr. 

 
¶ Merkezi yazēlēm tarafēndan sunulan ve kullanēcēlar tarafēndan eriĸilecek ekranlar tamami ile 

web tabanlē olmaktadēr. Kullanēcēlarēn bu web aray¿zlerine eriĸebilmesi ve EcoProject 

sēzēntē analiz ve takibi ekranlarē ile birlikte stok yºnetimi ekranlarēnē kullanabilmesi i­in 
kullanēcē bilgisayarēnlarēnda Microsoft Explorer 7 ve üzeri, Google Chrome yada Mozilla 

Firefox web tarayēcēsē bulunmalēdēr.  Web aray¿zlerinin hēzlē ­alēĸabilmesi i­in kullanēcē 
bilgisayarlarē en az pentium-2 450 Mhz ve 1GB hafēzaya sahip bilgisayarlar olmalēdēr. 

 

 

 

3.  e34!39/. 9!:),)-) $/SYA FORMATI  

EcoProject kapsamēnda, istasyonlarda bulunan ve hazli hazērda Turpak sistemi ¿zerinden Turpak 

merkez ve WSM yazēlēmēna aktarēlan  

¶ Ķstasyon  

¶ Pompa satēĸ 

¶ Tank envanter 

¶ Tank dolum 

¶ Kalibrasyon 

¶ Tank-Tabanca eĸleĸme 

 

Bilgileri  Turpak WSM yazēlēmlarēna eklenmek ¿zere Turpak dēĸē otomasyon sistemlerinden alēnabilir. 

Bu iĸlemin yapēlabilmesi i­in otomasyon yazēlēmē belli aralēklarla  iki tarih arasēnda yukarēda belirtilen 
bilgileri bir XML dosyasē i­erisinde toplayarak belirlenen merkez yazēlēmēna gºnderecektir.  Bu xml 

dosyasē i­erisinde bulunan veriler daha sonra merkez yazēlēmlarē tarafēndan iĸlenerek Turpak WSM 
yazēlēmēna eklenmektedir. 

 

3.1.  XML Dosya YAPISI  

3.1.1.  ¥rnek XML Dosyasē 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf - 8" ?>  
<EcoProject > 
 
  <StationInformation  StationCode="" />  
 
  <PumpSales> 
    <PS SaleBegin="" SaleEnd="" TankNo="" PumpNo="" NozzleNo="" Volume=""  
      SaleTxnNumber="" SaleShiftNo="" TankLevelBeforeSale="" TankVolumeBeforeSale=""    
      TankLevelAfterSale="" TankVolumeAfterSale="" TankManifoldGroupNr=""/>  
  </ PumpSales> 
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  <TankInventories > 
    <TI SampleTime="" TankNo="" Level="" Volume="" VolumeNet="" WaterLevel=""  
       WaterVolume="" AlarmCode="" ShiftNo=""/>  
  </ TankInventories > 
 
  <TankInfo > 
    <TINFO TankNo="" ProdID="" TankCapacity="" ProbeLength="" TankRadius="" TankLength=""  
      ManifoldGroupNo="" EmptyTank="" TankType="" CalibBeginTi me="" CalibEndTime=""  
      CalibInProgress=""/>  
  </ TankInfo  > 
 
  <TankAlarms > 
    <TA TankNo="" AlarmStartDateTime="" AlarmEndDateTime="" AlarmType="" AlarmActive=""/>  
  </ TankAlarms > 
 
  <TankDeliveries > 
    <TD TankNo="" DeliveryStartDate="" DeliveryEndDate="" DeliveryStartLevel=""    
        DeliveryStartVolume="" DeliveryStartWaterLevel="" DeliveryStartWaterVolume=""     
        DeliveryEndLevel="" DeliveryEndVolume="" DeliveryEndWaterLevel=""    
        Del iveryEndWaterVolume="" DeliveryTemperature="" DeliveryAmount=""    
        DeliveryAmountNet=""   DeliveryStartVolumeNet="" DeliveryEndVolumeNet=""     
        SalesDuringDelivery="" />  
  </ TankDeliveries > 
 
  <NozzleTankMappings > 
    <NTM TankNo="" PumpNo="" NozzleNo=""/>  
  </ NozzleTankMappings > 
 
  <ManifoldSwitches > 
    <MS ManifoldGroupNo="" PreviousTankNo="" ActiveTankNo="" GroupSwitchingTime="" />  
  </ ManifoldSwitches > 
 
  <TankCalibrations > 
    <TC TankNo="" Level="" Volume="" />  
  </TankCalibrat ions>  
 
</ EcoProject > 
 
 
 

3.1.2.  XML Veri Deseni  

 

 
StationInformation   -  "Õ ÂÉÌÇÉ ÉÓÔÁÓÙÏÎ ÓÁÂÉÔ ÔÁÎĈÍÌÁÒĈ ÉëÉÎ ËÕÌÌÁÎĈÌÍÁËÔÁÄĈÒƚ 
!ÌÁÎ !ÄĈ Tipi  Örnek Veri  !ëĈËÌÁÍÁ 
StationCode  Varchar(6)  012345 eÓÔÁÓÙÏÎ +ÏÄÕ 

 
PumpSales Ƶ 0ÏÍÐÁ ÓÁÔĈī ËÁÙĈÔÌÁÒĈ 
!ÌÁÎ !ÄĈ Tipi  Örnek Veri  !ëĈËÌÁÍÁ 
SaleBegin  DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  0ÏÍÐÁ "ÁīÌÁÍÁ :ÁÍÁÎĈ 

SaleEnd DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  0ÏÍÐÁ "ÉÔÉī :ÁÍÁÎĈ 

PumpNo Int  1 0ÏÍÐÁ .ÕÍÁÒÁÓĈ 

NozzleNo Int  1 4ÁÂÁÎÃÁ .ÕÍÁÒÁÓĈ 
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TankNo Int  1 4ÁÎË .ÕÍÁÒÁÓĈ 
Volume Double  1234.5  3ÁÔĈī 4ÏÐÌÁÍĈ ƽ,Ôƾ 

SaleTxnNumber varchar  32 3ÁÔĈī eīÌÅÍ .ÕÍÁÒÁÓĈ 

SaleShiftNo  varchar  16 3ÁÔĈī 6ÁÒÄÉÙÁ .Ï 

TankLevel BeforeSale  Double  1234.5  3ÁÔĈī xÎÃÅÓÉ 4ÁÎË 3ÅÖÉÙÅÓÉ ƽ#Íƾ 

TankVolumeBeforeSale  Double  1 3ÁÔĈī xÎÃÅÓÉ 4ÁÎË (ÁÃÍÉ ƽ,Ôƾ 

TankLevelAfterSale  Double  1234.5  3ÁÔĈī 3ÏÎÒÁÓĈ 4ÁÎË 3ÅÖÉÙÅÓÉƽ#Íƾ 

TankVolumeAfterSale  Double  1234.5  3ÁÔĈī 3ÏÎÒÁÓĈ 4ÁÎË (ÁÃÍÉ ƽ,Ôƾ 

TankManifoldGroupNo  Int  1 -ÁÎÉÆÏÌÄ 'ÒÕÐ .ÕÍÁÒÁÓĈ 

 
TankInventories  Ƶ Tank envanter durum bilgileri  
!ÌÁÎ !ÄĈ Tipi  Örnek Veri  !ëĈËÌÁÍÁ 
TankNo Int  1 4ÁÎË .ÕÍÁÒÁÓĈ 

SampleTime DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  Envanter tarihi  

Level  Double  12.3  Ürün Seviyesi (Cm)  

Volume Double  1234.5  Ürün Hacmi (Lt)  

VolumeNet Double  1234.5  Ürün Net Hacmi (Lt)  

WaterLevel  Double  1234.5  Su Seviyesi (Cm)  

WaterVolume Double  1234.5  Su Hacmi (Lt)  

AlarmCode Int  2 Alarm Kodu  

ShiftNo  Varchar(16)   Vardiya No  

 
TankDeliveries  Ƶ Tank dolum bilgileri  
!ÌÁÎ !ÄĈ Tipi  Örnek Veri  !ëĈËÌÁÍÁ 
TankNo Int  1 4ÁÎË .ÕÍÁÒÁÓĈ 
DeliveryStartDate  DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  $ÏÌÕÍ "ÁīÌÁÍÁ :ÁÍÁÎĈ 

DeliveryEndDate  DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  $ÏÌÕÍ "ÉÔÉī :ÁÍÁÎĈ 

DeliveryStartLevel  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÁīÌÁÎÇĈë 3ÅÖÉÙÅÓÉƽ#Íƾ 

DeliveryStartVolume  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÁīÌÁÎÇĈë (ÁÃÍÉƽ,Ôƾ 

DeliveryStartWaterLevel  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÁīÌÁÎÇĈë 3Õ 3ÅÖÉÙÅÓi(Cm)  

DeliveryStartWaterVolume  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÁīÌÁÎÇĈë 3Õ (ÁÃÍÉƽ,Ôƾ 

DeliveryEndLevel  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÉÔÉī 3ÅÖÉÙÅÓÉƽ#Íƾ 

DeliveryEndVolume  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÉÔÉī (ÁÃÍÉƽ,Ôƾ 

DeliveryEndWaterLevel  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÉÔÉī 3Õ 3ÅÖÉÙÅÓÉƽ#Íƾ 

DeliveryEndWaterVolume  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÉÔÉī 3Õ (ÁÃÍÉƽ,Ôƾ 

DeliveryTemperature  Double  1234.56  3ĈÃÁËÌĈË 

DeliveryAmount  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ -ÉËÔÁÒĈƽ,Ôƾ 

DeliveryAmountNet  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ .ÅÔ -ÉËÔÁÒĈƽ,Ôƾ 

DeliveryStartVolumeNet  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÁīÌÁÎÇĈë .ÅÔ (ÁÃÍÉƽ,Ôƾ 

DeliveryEndVolumeNet  Double  1234.56  $ÏÌÕÍ "ÉÔÉī .ÅÔ (ÁÃÍÉƽ,Ôƾ 

SalesDuringDelivery  Double  1234.56  9ÁÐĈÌÁÎ ÓÁÔĈīÌÁÒĈÎ ÔÏÐÌÁÍĈ 

 
NozzleTankMappings Ƶ Tank-4ÁÂÁÎÃÁ ÅīÌÅīÔÉÒÍÅÌÅÒÉ 
!ÌÁÎ !ÄĈ Tipi  Örnek Veri  !ëĈËÌÁÍÁ 
PumpNo Int  1 0ÏÍÐÁ .ÕÍÁÒÁÓĈ 

NozzleNo Int  1 4ÁÂÁÎÃÁ .ÕÍÁÒÁÓĈ 

TankNo Int  1 4ÁÎË .ÕÍÁÒÁÓĈ 

 
TankInfo Ƶ Tank bilgileri  
!ÌÁÎ !ÄĈ Tipi  Örnek Veri  !ëĈËÌÁÍÁ 
TankNo Int  1 4ÁÎË .ÕÍÁÒÁÓĈ 
ProdID  Int  12 °ÒĶÎ .ÕÍÁÒÁÓĈ 

TankLength  Double  1234.56  4ÁÎË 5ÚÕÎÌÕûÕ ƽ#Íƾ 

TankCapacity  Double  1234.56  Tank Kapasitesi (Lt)  

ProbeLength  Double  1234.56  0ÒÏÂÅ 5ÚÕÎÌÕûÕ ƽ#Íƾ 

TankRadius  Double  1234.56  4ÁÎË 9ÁÒĈëÁÐĈ 
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ManifoldGroupNo  Int  1 Manifold Grup No  

EmptyTank Varchar(1)  1/0  "Ïī 4ÁÎË 

TankType Varchar(1)  M/S Tank Tipi (M=Manifold, S=Sifon)  

CalibBeginTime  DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  +ÁÌÉÂÒÁÓÙÏÎ "ÁīÌÁÎÇĈë ÚÁÍÁÎĈ 

CalibEndTime  DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  +ÁÌÉÂÒÁÓÙÏÎ "ÉÔÉī ÚÁÍÁÎĈ 

CalibInProgress  Varchar(1)  1/0  +ÁÌÉÂÒÁÓÙÏÎ ÙÁÐĈÌÍÁËÔÁÍĈơ ʦˮ%Ɨ 
0=H 

 
TankAlarm Ƶ Tank alarm bilgileri  
TankNo Int  1 4ÁÎË .ÕÍÁÒÁÓĈ 

AlarmStartDateTime  DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  !ÌÁÒÍ "ÁīÌÁÎÇĈë 4ÁÒÉÈÉ 

AlarmEndDateTime DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  !ÌÁÒÍ "ÉÔÉī 4ÁÒÉÈÉ 

AlarmType  Int  12345 !ÌÁÒÍ +ÉÍÌÉË .ÕÍÁÒÁÓĈ 

AlarmActive  Varchar(1)  1/0  ʦˮ!ÌÁÒÍ ÁËÔÉÆ ʣˮ!ÌÁÒÍ ËÁÐÁÌĈ 

 
-ÁÎÉÆÏÌÄ3×ÉÔÃÈÅÓ -ÁÎÉÆÏÌÄ $ÅûÉīÉÍ "ÉÌÇÉÌÅÒÉ  
ManifoldGroupNo  Int  1 -ÁÎÉÆÏÌÄ 'ÒÕÐ .ÕÍÁÒÁÓĈ 

PreviousTankNo  Int  1 xÎÃÅËÉ 4ÁÎË .ÕÍÁÒÁÓĈ 

ActiveTankNo  Int  2 !ËÔÉÆ 4ÁÎË .ÕÍÁÒÁÓĈ 

GroupSwitchingTime  DateTime 2013- 01- 30 01:23:45  $ÅûÉīÉÍ ÔÁÒÉÈÉ 

 
TankCalibrations Ƶ Tank Kalibrasyon Bilgileri  
TankNo Int  1 Tank No 

Level  Double  123.45  Seviye (Cm)  

Volume Double  123.45  Hacim (Lt)  
 

 

 

 

4.  -%2+%:e 3):).4) 6% !.!,e: -/$°,,%2e 

 

EcoProject merkezi sēzēntē analizi asēl olarak ĸu yºntem ¿zerine kurulmuĸtur; Duraĵan dºnemlerde 

yani pompaôlardan satēĸ olmadēĵē anlarda , bir b¿t¿n olarak kabul edilen tank ve boru hattē sistemindeki 
hacimsel ve ēsēl deĵiĸimlerin izlenerek toplanan verilerin deĵerlendirilmesidir. Bir baĸka deyiĸle sistemde 

olanlar ile olmasē gerekenlerin mukayese edilerek sēzēntēnēn tespit edilmesidir. 

 

Ayrēca, ºzellikle tesisat daha doĵrusu dolum sērasēnda olacak ka­aklarēn tespiti i­in satēĸ anēndaki tank 

envanter deĵiĸimi ile birlikte tanka baĵlē tabancalarēn toplam ­ēkēĸlarē mukayese edilmektedir. Bu sayede 
ºzellikle tesisatda olabilecek ka­aklar ve tabanca kalibrasyon doĵruluklarē yakalanmaktadēr. 
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4.1.  Konu   

 

Eski yer altē tanklarē ­ēplak ­elik konstr¿ksiyona sahiptir. Eski tanklarda, ºzellikle 10 yēldan 

fazla olan ve/veya korozyona karĸē korumasēz olanlarda, sēzēntēlarēn geliĸmesi muhtemeldir. Genel 

olarak tank problemleri : Korozyon, yanlēĸ donanēm kullanēmē, borulama hatalarē veya dºk¿lme ve 

taĸmalardēr.Galvanik korozyon veya sert, arētēlmēĸ ­eliĵin kērēlmasē ,­ēplak ­elik sēzēntēlarēn yaygēn 

nedenidir. 

 

4.2.  Akaryakēt Tanklarēnda Sēzēntē Neden Tespit Edilmeli  

a. Çevre Etkisi:  Petrol ¿r¿nlerinin akaryakēt tanklarēndan sēzmalarē topraĵē ve su 

kaynaklarēnē kirleterek biyolojik hayatē tehdit eden telafisi m¿mk¿n olmayan kalēcē etkilere sebep 

olurlar. 

 
b.  Tehlike:  Sēzdēran tanklar yangēn ve patlamalara dolayēsēyla da ¿z¿c¿ can ve mal 

kayēplarēna sebep olabilirler. 

 
 

c. Maliyet:  Sēzdēran tanklar stok kayēplarēna, m¿lk deĵerlerin azalmasēna, sigorta ve temizlik 

giderlerinin artmasēna ve  kanuni cezalara neden olmaktadēr. 

 

 

 
Ķstatistiksel olarak yapēlan analiz ve incelemelerde , oluĸabilecek 5 ana sēzēntēôēn g¿nl¿k ,aylēk ve 

yēllēk olarak ortalama Litre bazēnda kayēplarē altta belirtildiĵi gibidir. 

 

Sēzēntē Miktarē  Akaryakēt Kaybē 

Günlük  Aylēk Yēllēk 

1 ï 2 damla / dakika  0,5 Lt 14 Lt 164 Lt 

1 ï 2 damla / saniye  5 Lt 164 Lt 1.964 Lt 

Sürekli Damlama   100 Lt 2.987 Lt 35.841 Lt 

1.5 mm ¢aplē Delik  332 Lt 9.960 Lt 119.523 Lt 

3 mm ¢aplē Delik 1.126 Lt 33.781 Lt 405.371 Lt 

 

 

 

 

 

 



Tanēm  

Doküman No  PRJS 21.04.2013 00 Revizyon No  1.0 

Dosya Adē EcoProject(SIR)_Teknik_Sartname_V10 

Sayfalar  23 Oluĸturulma tarihi 12.04.2013 

 

 

TURPAK Elektromanyetik Yakēt Ķkmal Sistemleri Ticaret A.ķ.  Sayfa 10 / 23 

 

4.3.  Blok Diagram ï Tank Duraĵan Dºnem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Blok Diagram ï Tesisat ka­aklarē, satēĸ envanter deĵiĸimi 

 

G¿nl¿k Oluĸan Duraĵan 
Dönemlerin Analiz Edilmesi 

(Bulgular) 

Sēzēntē 
Teĸhis 

60 dk ve ¿zeri Duraĵan 

dönemlerin belirlenmesi  

9Lt ve üzeri 3 gün 

tekrarlayan kayēplarēn 
tespit edilmesi  

Stabil Durum Analizi  

(Pompada satēĸēn ve Tankôda 
dolumun olmadēĵē duraĵan 

dönemlerim tespiti)  

Alarm Oluĸmasē 

Gözlem ve Analiz   
(Agent tarafēndan 
kontrollerin yapēlarak 

aksiyon alēnmasē) 

Ticket A­ēlmasē 

Tank Envanter 
Verileri  

(Her 30 Snôde bir) 
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Satēĸ/probe deĵiĸim 
eĵrisi 

Ķki eĵri ¿st ¿ste konularak 

deviasyon farkē yakalanēr. 

Sēzēntē 
Teĸhis 

Tabanca satēĸlarē ve 

envanter d¿ĸ¿ĸleri 

ge­miĸ ºrnekler ile 
karĸēlaĸtērēlēr. 

9Lt ve üzeri 3 gün 

tekrarlayan deviasyon 

farklarēnēn tespit 
edilmesi  

Ķki duraĵan dºnem 

arasēnda tankdan 
yapēlan tabanca bazēnda 

satēĸ toplamē ve tank 
deĵiĸimi kayēt edilir. 

Alarm Oluĸmasē 

Gözlem ve Analiz   
(Agent tarafēndan 
kontrollerin yapēlarak 
aksiyon alēnmasē) 

Ticket A­ēlmasē 

Satēĸ verileri 

Verileri  
(Her 30 Snôde bir) 
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4.5.  Verilerin Gºsterimi ve Raporlanmasē  

 

4.5.1.  Monitºr Plus ekranēna giriĸ 

http://m3.turpakmonitor.com  adresinden Monitºr+ sistemine eriĸerek ,belirlenmiĸ olan 

kullanēcē adē ve parolanēz ile giriĸ yaptēktan sonra sistem otomatik olarak ana mod¿llerin yer aldēĵē 

sayfaya yönlendirme yapacaktēr. 

 

 

 

 

4.5.2.  Sēzēntē Analizi Kokpit Ekranē  

Ana mod¿llerin bulunduĵu sayfadaki ikonlardan ķekil.2A daki gºr¿len ikona 
basēlarak Sēzēntē analizlerinin yapēlmēĸ olduĵu Ana Cocpit ekranēna 

ulaĸabilirsiniz.  

 

  

 

 

 Ŝƪƛƭ 1A 

http://m3.turpakmonitor.com/
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4.5.3.  Kokpit  Ekranē  

 

 
 

Analiz Genel Durum  
 
 
 

4.5.4.  Analiz Durumu  

Analiz yapēlan toplam istasyon ve Tank sayēsēnē grafiksel olarak gºsteren ekrandēr ve 

ayrēca istasyon baĸēna ortalama tespit edilen bulguôlarē (duraĵan dºnem adetleri) da gºsteridir.  

 

 Ŝƪƛƭ 2 
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4.5.5.  G¿nl¿k Kayēp Analizi (Ķstasyon Adetine gºre) 

Seçilen döneme ait günlük olarak 9Lt ve ¿zeri tankēnda eksilme gºr¿len istasyonlarēn ºzet 

olarak grafiksel gºsterildiĵi ekrandēr.Grafikteki sayēlar Ķsasyon adetlerini temsil eder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  G¿nl¿k Kayēp Analizi (Tank Adetine g öre)  

 Seçilen döneme ait günlük olarak 9Lt ve ¿zeri tankēnda eksilme gºr¿len 

istasyonlarēn ºzet olarak grafiksel gºsterildiĵi ekrandēr. Grafikteki adetler Tank 
Sayēlarēnē temsil eder. 

 

ii.  Litre B azēnda Gruplu g¿nl¿k veri ºzeti 

 ķekil4 de gºr¿leceĵi gibi Analiz edilen veriler Parametrik olarak se­ilen 

dönemôe ait kayēp oluĸan g¿nl¿k tank adetlerini gºstermektedir.  

G¿nl¿k  Duraĵan dºnemlerde oluĸan  farklarēn toplamē baz alēnarak 

oluĸan ºzet rapor 3 grupta ele alēnmēĸtēr. 
 

1.  0 ï 9 Lt arasēndaki farklar 

2.  9 ï 50 Lt arasēndaki farklar 

3.  50Lt  ve üzeri farklar   

Grafiĵin altēnda yer alan bu gruplarēn imageôlarēna mouse ile tēklayēp pasif 

veya aktif hale getirebilir anlēk deĵiĸimleri gºrebiliriz. Grafik ekrandaki her bir 
veriye ayrēca tēklayēp detaylē analiz verilerine ulaĸabiliriz. 

 

iii.  Günlük Agent Analizi  

 

 Sistemin otomatik olarak bulmuĸ olduĵu sēzēntē ihtimali olan durumlarôa 

Agentlar detaylē analiz yaparak , Ticket sistemi ¿zerinden reel durumlarē hakkēnda 

durum ve a­ēklama bilgilrinin giriĸi yapmaktadēr .Bu grafik ekranda g¿nl¿k ,  

Ticketôlarēn durumlarēna gºre gruplanmēĸ bir ĸekilde giriĸ yapēlan bulgular 

raporlanmaktadēr. 
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iv.  Detay Sayfasē  

 Cocpit ekranlarēndaki t¿m verilerin detaylarēna ulaĸēldēĵē sayfadēr. Bu sayfada 

Ķstasyonlar ĸekilde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi Ķstasyon Kodu, Adē ,Tank Numarasē ve toplam kayēp 

verilerinin yer aldēĵē Liste ĸeklinde gºsterilmektedir. Her bir Satēr baĸlēk kēsmēndan Sort 

edilebilir ve Filtre uygulanabilmektedir. 

Satērlarēn en solôunda yer alan ikona tēklamak s¿reti ile o satērda yer alan istasyona ait Tankēn 

Duraĵan dºnemlerine ait bulgularēn yer aldēĵē ekrana ulaĸabilirsiniz. 

 

 

 

A­ēlan bu ekranda duraĵan dºnemlerin baĸlangē­ ve bitiĸ dºnemlerini , bu dºnemleri kapsayan 

Level  ve Volume bilgilerini gºrebilir son olarak her bir kaydēn daha detaylē bir ĸekilde analizini yapmak i­in 
yine aynē ĸekilde analiz yapmak istenilen satērēn en solunda yer alan ikona tēklanmasē gerekmektedir. 
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A­ēlan Rapor ekranē altta gºr¿ld¿ĵ¿ gibi derinlemesine analiz yapēlmasēna olanak vermektedir , 
Bu raporda Tank bazēnda scrool barôē oynatarak zaman dilimini deĵiĸtirebilir deĵiĸen zaman dilimine 
gºre grafiĵin reel halini gºrebiliriz.  

 

 

 












